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ZAŚWIADCZENIE
potwierdzaj ące, że ;

Stabilizator Ciągu Kominowego / Filtr dymowo - §palinowy 'rSMARTF'LOW"
produkowany przez:

PPHU POLMAR Tomasz Matejczuk
16-080 Tykocin, ul. Szkolna 1

może mieć zastosowanie do arządzeń grzewcrych opalanych paliwami staĘmi, takich jak wkłady
kominkoweo ugrz'ewacze pomieszczeń, kuchnie grzewcze, akumulacyjne ogrzewacze pomieszczeń
o nominalnej mocy cieplnej do 50 kW zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) 2015/1185
z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009l125lWE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń na paliwo stałe.

Emisia*
CO [ms/m' OGC lmslm NOx [ms/m' PYŁ lms/m'l

zmierzona
ze stabiliizatorem

1450 1l7 111 29

zmierzona
bez stabilizatora

2090 l43 I37 44

* Emisje suchych gazow spalinowych w mg/m' przy 0"C,10l3 mbar i wartości C,2: 13o/".

Zbadaly bez stabilizatora SMARTFLOW wkład kominkowy nie spełniał wymagń stawianych przez
Rozporządzenie Komisji truropejskiej (UE) 20l5ll185 z dńa 24 kwietnia 2015 w sprawie wyłonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 200g/I25lWE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stńę. Zastosowanie stabilżatora ciągu
SMARTFLOW spowodowało spełnienie powyżsrych wymagań, w tym redukcji pyłów.

Zaświadczęnie wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kotłów i lJrządzeń Grzewczych w
Łodzi, lll. Dostawcza l - podane w sprawozdaniu z badń nr: CUE.4032 .009.2024.LG pod tytułem: Ocena skuteczności działania filtra dymowo-
spalinowego / stabilizatora ciągu kominowego SMARTTLOW.
Zaświadczęnię jest waźne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza żadnych zmian technicmych w produkowanlłrn urządzenill
w stosunku do urządzeniapoddarrego badaniom, bezjego wcześniejszego uzgodnienia z LaboratoriurĄ które wydało świadectwo.
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